
お買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこの対応マニュアルと「放電検出ユニット Spartect取扱
説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。この対応マニュアルは、必ず製品の近くに保管してください。
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【用語の説明】
本マニュアル内で使用する用語について下記で説明します。

［放電検出動作］
本製品が火花放電を検出し、ユーザへの報知を行う動作。
・警報LEDの点灯または点滅
・ブザー鳴動
・接点出力

［電気製品］
家電製品をはじめ、電気を使用して動く製品。

［主幹ブレーカ］
分電盤の最初に取り付けられているブレーカ。

［分岐ブレーカ」
主幹ブレーカの下位にあり、建屋内に電気を分配するための
回路それぞれに取り付けられているブレーカ。



■放電検出時の対応フロー

●ブレーカ遮断機能OFFの場合

警報LEDは点灯
していますか？

放電検出をした際に動作
を始めたまたは、動作し
ている特定の電気製品は
ありますか？

異常箇所の設備交換やほ
こりの除去・汚れの清掃
を行ってください。

いいえ（点滅）

はい

はい

いいえ

はい

異常箇所で火花
放電が発生して
いる可能性があ
ります。

目視が困難な箇所
で火花放電が発生
している可能性が
あります。

点灯し続ける場合は、販
売店/施工業者/管理会社
のいずれかに連絡し、確
認をお願いしてください。

異常が確認された
電気製品の修理・
交換を行ってくだ
さい。

分岐ブレーカをひとつずつOFFにし、LED
が点滅に変わる回路を特定してください。

該当する電気製品の電源をOFFし
てください。

対象の電気製品をコンセントから
取り外した後、遮断した分岐ブ
レーカを投入してください。

はい

ブレーカを投入し、本
製品が放電検出動作を
しない事を確認してく
ださい。

ブレーカを投入し、本
製品が放電検出動作を
しない事を確認してく
ださい。

対象回路から繋がるコンセントや配線などに下記のような
異常箇所がないか確認してください。

[異常例]
・コンセントの汚れ・ほこりの堆積
・電源ケーブルのやぶれ、亀裂、家具などによる挟み込み
・変色や焦げ
・焦げた臭いなどの異臭

対象の電気製品に下記のような異常箇所
がないか確認してください。

[異常例]
・電気製品のケーブルのやぶれ、亀裂、
折れ、捻れなど

いいえ

放電検出動作

異常箇所が見つかり
ましたか？

いいえ

はい
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本製品が火花放電を検出した場合は、下記フローを参考に原因の特定を行ってください。

3頁へ続く
火花放電は終息しています。
「出力停止」ボタンを押して、
警報出力を停止してください。

対象回路の分岐ブレーカをOFFのままに
してください。

警報LEDは点灯
していますか？

対象の電気製品を使用
する場合は、本製品の
設定を全機能OFFにして
ご使用ください。
電気製品使用後は設定
を元に戻してください。

起動させた電化製
品のノイズで動作
している可能性が
あります。該当する電気製品を接続している

コンセントに繋がる分岐ブレーカ
をOFFにしてください。

再度放電検出動
作をしています
か？

いいえ



異常箇所が見つかり
ましたか？

異常箇所が見つかり
ましたか？

いいえ

はい

はい はい

いいえ

いいえ

対象の電気製品を使用する
場合は、本製品の設定を全
機能OFFにしてご使用くだ
さい。
電気製品使用後は設定を元
に戻してください。

異常箇所で火花放電
が発生した可能性が
あります。

異常箇所の設備交換やほ
こりの除去・汚れの清掃
を行ってください。

痕跡が残らない程度
の初期火花放電を検
出した可能性があり
ます。

コンセントやプラグなど
のほこりの堆積や汚れを
清掃し、しばらく様子を
みてください。

放電検出動作を繰り返す
場合は、販売店/施工業者
/管理会社のいずれかに連
絡し、確認をお願いして
ください。

異常箇所で火花放電
が発生した可能性が
あります。

異常が確認された電気製
品の修理・交換を行って
ください。

起動させた電気製品の
ノイズで動作した可能
性があります。

放電検出をした際に動作
をはじめたまたは、動作
している特定の電気製品
はありますか？

建屋内のコンセントや配線などに下記のような異常箇所が
ないか確認してください。

[異常例]
・コンセントの汚れ・ほこりの堆積
・電源ケーブルのやぶれ、亀裂、家具などによる挟み込み
・変色や焦げ
・焦げた臭いなどの異臭

対象の電気製品に下記のような異常箇所
がないか確認してください。

[異常例]
・電気製品のケーブルのやぶれ、亀裂、
折れ、捻れなど

本製品が放電検出動作を
しない事を確認してくだ
さい。
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2頁より

いいえ



●ブレーカ遮断機能ONの場合

放電検出動作

いいえ

異常箇所が見つかり
ましたか？

いいえ いいえ

はい

対象の電気製品を使用する
場合は、本製品の設定を全
機能OFFにしてご使用くだ
さい。
電気製品使用後は設定を元
に戻してください。

異常箇所で火花放電
が発生した可能性が
あります。

異常箇所の設備交換やほ
こりの除去・汚れの清掃
を行ってください。

異常箇所で火花放電
が発生した可能性が
あります。

起動させた電気製品の
ノイズで動作している
可能性があります。

放電検出をした際に動作
をはじめたまたは、動作
している特定の電気製品
はありますか？

ブレーカを投入し、
本製品が放電検出動
作をしない事を確認
してください。

ブレーカを投入し、
本製品が放電検出動
作をしない事を確認
してください。

ブレーカを投入してくだ
さい。

異常が確認された電気製
品の修理・交換を行って
ください。

コンセントやプラグなどの
ほこりの堆積や汚れを清掃
した後、ブレーカを投入し、
放電検出動作をしないよう
であれば、しばらく様子を
みてください。

建屋内のコンセントや配線などに下記のような異常箇所が
ないか確認してください。

[異常例]
・コンセントの汚れ・ほこりの堆積
・電源ケーブルのやぶれ、亀裂、家具などによる挟み込み
・変色や焦げ
・焦げた臭いなどの異臭

対象の電気製品に下記のような異常箇所
がないか確認してください。

[異常例]
・電気製品のケーブルのやぶれ、亀裂、
折れ、捻れなど

はい

異常箇所が見つかり
ましたか？
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本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

・お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供
に利用いたします。

・利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。

・個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはいたしません。

ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。

TEL（0561）64-0152
［電話時間： 8 ： 3 0～ 1 2 ： 0 0 / 1 3 ： 0 0～ 1 7 ： 3 0 （土・日・祝日は休み）］

お問合わせ先

付属品 施工業者名

TEL

施工年月日 年 月 日

はい
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夜間などにブレーカ遮断機能が動作した場合、照明が確保できない恐れがあります。
停電時にも使用可能な足元灯や懐中電灯などの照明器具を常備してください。

痕跡が残らない程度
の初期火花放電を検
出した可能性があり
ます。

放電検出動作を繰り返す
場合は、販売店/施工業者
/管理会社のいずれかに連
絡し、確認をお願いして
ください。


